




























Bayreuth, den 12.09.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 25.08.2016

Prüfzeitraum von 29.08.2016 bis 07.09.2016
erste laufende Probenummer  160885487
Probeneingang am 19.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Prüfbericht 3076154
Auftrags Nr. 3862877
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH Oberkonnersreutherstr. 3 D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius sgsgroup de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Sitz der Gese lschaft  Hamburg, HRB 4951, Amtsgericht Hamburg
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Probe     160885487 Probenmatrix Materialprobe
K6_26_EG1_Fassade
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 540 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 250 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 35 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 7,1 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 11 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 11 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 854 . DD

Probe     160885488 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 140 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 110 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 21 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 5,4 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 9,2 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 10 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 296 . DD

Probe     160885489 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 210 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 160 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 35 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6,5 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 6,3 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 2,1 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 420 . DD
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Probe K6_32_B_F6

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885490 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1,9 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 7,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6,8 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22,4 . DD

Probe     160885491 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F8
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 170 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 150 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 53 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 8,1 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 11 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 2,2 0,6 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 394 . DD
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Probe K6_34_B_D1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Probe     160885492 Probenmatrix Materialprobe
K6_34_B_D1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Acenaphthylen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Acenaphthen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Fluoren mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Phenanthren mg/kg 0,42 0,1 DIN EN 15527 B1
Anthracen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Fluoranthen mg/kg 0,45 0,1 DIN EN 15527 B1
Pyren mg/kg 0,34 0,1 DIN EN 15527 B1
Benz(a)anthracen mg/kg 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Chrysen mg/kg 1,7 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,65 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(a)pyren mg/kg 0,28 0,1 DIN EN 15527 B1
Dibenzo(a,h)- anthracen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 1,2 0,1 DIN EN 15527 B1
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,14 0,1 DIN EN 15527 B1
Summe PAK gesamt mg/kg 5,28 DIN EN 15527 B1
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Probe K6_34_B_D1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Prüfung auf Asbest:

Asbestnachweis Nein VDI 3866, Bl.5 B1

Probe     160885493 Probenmatrix Materialprobe
K6_34_B_D2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Acenaphthylen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Acenaphthen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Fluoren mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Phenanthren mg/kg 0,14 0,1 DIN EN 15527 B1
Anthracen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Fluoranthen mg/kg 0,26 0,1 DIN EN 15527 B1
Pyren mg/kg 0,15 0,1 DIN EN 15527 B1
Benz(a)anthracen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Chrysen mg/kg 0,13 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,16 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Dibenzo(a,h)- anthracen mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1
Summe PAK gesamt mg/kg 0,94 DIN EN 15527 B1
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Probe K6_34_B_D2

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Prüfung auf Asbest:

Asbestnachweis Ja VDI 3866, Bl.5 B1
Asbestart Chrysotil VDI 3866, Bl.5 B1
Asbestgehalt,
geschätzter Anteil

ca. 15-40 % VDI 3866, Bl.5(1) B1

(1) Die Angaben zum Asbestgehalt, geschätzter Anteil erfolgen in Masse-%.

Hinweis:
Asbest ist auf europäischer Ebene im Anhang VI der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als krebserzeugender Stoff der Kategorie 1
(RL 67/548/EWG) bzw. 1A (CLP) eingestuft.

Probe     160885494 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_A_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1700 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 3500 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1600 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 180 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 200 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 50 33 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 7230 . DD

Probe     160885495 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F7
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1,0 . DD
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Probe K10_28a_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885496 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 8,2 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 59 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 580 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 860 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 1300 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 950 3,3 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 3757 . DD

Probe     160885497 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1,5 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 21 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 190 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 210 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 290 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 130 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 843 . DD

Probe     160885498 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 34 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 200 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 170 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 1600 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 2600 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1400 4,3 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 6004 . DD
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Probe K10_28a_F4

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885499 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 30 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 170 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2300 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 3500 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5700 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 4100 30 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 15770 . DD

Probe     160885500 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 180 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 870 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 7100 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 11000 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 16000 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 12000 45 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 47150 . DD

Probe     160885751 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 120 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 420 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 2200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 3200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1500 40 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 9640 . DD
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Probe K10_28a_F6

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 27.09.2016
erste laufende Probenummer  160861609
Probeneingang von 19.08.2016 bis 23.09.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Prüfbericht 3119083
Auftrags Nr. 3856995
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH Oberkonnersreutherstr. 3 D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München

Seite 1 von 29

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius sgsgroup de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender  Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft  Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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Probe     160861609 Probenmatrix Materialprobe
K6_A_34_OG1_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 21 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861612 Probenmatrix Materialprobe
K6_A_34_OG2_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Nein TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M
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Probe     160861623 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_UG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 0 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861627 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_OG6_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 27 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861631 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_OG6_5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 21 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861637 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_D2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 24 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861643 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_EG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 23 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861645 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_EG_5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 25 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861647 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_OG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) -8 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861654 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_UG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 23 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861656 Probenmatrix Materialprobe
K11_11_EG_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 25 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861664 Probenmatrix Materialprobe
K11_9_UG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 25 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861666 Probenmatrix Materialprobe
RHII_8_OG3_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) -6 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861670 Probenmatrix Materialprobe
RHII_8_OG1_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 6 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861675 Probenmatrix Materialprobe
K3_7_EG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 5 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861676 Probenmatrix Materialprobe
K3_7_EG_4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 4 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861684 Probenmatrix Materialprobe
K5_20_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Nein TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M
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Probe     160861695 Probenmatrix Materialprobe
K5_20_UG_6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 24 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861709 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_OG1_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) -2 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861723 Probenmatrix Materialprobe
RHI_10_EG_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 3 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861726 Probenmatrix Materialprobe
RHI_OG2_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Nein TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M
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Probe     160861732 Probenmatrix Materialprobe
K1/2_12_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 21 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861733 Probenmatrix Materialprobe
K1/2_12_EG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 4 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend



Allach Prüfbericht Nr. 3119083 Seite 25 von 29
2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Probe     160861740 Probenmatrix Materialprobe
M11_2_EG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) -2 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160861742 Probenmatrix Materialprobe
M11_2_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) -7 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160885486 Probenmatrix Materialprobe
K6_26_KG1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 0 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend



Allach Prüfbericht Nr. 3119083 Seite 28 von 29
2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Probe     160885752 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_KG1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

M

REM-KI (± 4) 4 REM / EDX(1) M
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
M

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend
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Probe     160994595 Probenmatrix Materialprobe
K11_11_D12
Eingangsdatum: 23.09.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Prüfung von KMF:

Nachweis von
WHO-Fasern

Ja TRGS 905, Abschnitt
2.3 (1)

B1

REM-KI (± 4) 11 REM / EDX(1) B1
KI Einstufung Kategorie 1B TRGS 905, Abschnitt

2.3 (2)(2)
B1

(1) Bor kann mittels EDX nicht quantifiziert werden.
(2) Die Einstufung anorganischer Faserstäube (außer Asbest) erfolgt nach TRGS 905 Abschnitt 2.3 Punkt (2).

KI <= 30:              Einstufung in Kategorie 1B (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten)
KI > 30 und < 40:  Einstufung in Kategorie 2 (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu
Besorgnis geben)
KI >= 40:      keine Einstufung als krebserzeugend

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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Prüfbericht 3119081
Auftrags Nr. 3893243
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 27.09.2016
erste laufende Probenummer  160861035
Probeneingang von 19.08.2016 bis 23.09.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Seite 1 von 15

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861035
K7_22_UG_2

160861036
K7_22_UG_3

160861038
K7_22_UG_5

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 3 < 1,0 < 0,5 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 2 < 0,5 < 0,3 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg - - - DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861629
K9_15_OG6_3

160861630
K9_15_OG6_4

160861636
K9_15_D1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 - - 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Probennummer 160861629 160861630 160861636

Bezeichnung K9_15_OG6_3 K9_15_OG6_4 K9_15_D1

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg - < 8 < 2 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg - < 4 1,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg - < 4 1,8 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg - < 4 1,8 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg - < 4 1,0 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg - < 4 2,8 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg - < 4 2,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg - < 4 0,8 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg - < 4 2,0 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg - < 4 < 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg - - 14,6 DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861644
K11_13_EG_4

160861646
K11_13_OG_2

160861655
K11_11_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 0,1 < 0,1 < 0,5 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg 0,18 0,13 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg 0,20 0,08 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg 0,20 0,10 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg 0,14 0,09 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg 0,12 0,09 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,11 0,12 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,05 < 0,05 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg 0,16 0,10 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg 0,07 0,07 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,24 0,19 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,08 0,06 < 0,3 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg 1,50 1,03 - DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861661
K11_9_F_4

160861673
K3_7_EG_1

160861687
K5_20_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 2 0,06 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 4 < 0,1 < 0,1 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 2 < 0,05 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 2 < 0,05 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg < 2 0,24 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 2 0,23 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg < 2 0,14 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg < 2 0,21 0,06 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg < 2 0,17 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg < 2 0,13 0,06 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 2 0,19 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 2 < 0,05 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg < 2 0,17 0,13 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 2 0,10 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg < 2 0,42 0,19 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 2 0,11 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg - 2,17 0,72 DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861689
K5_20_F2

160861693
K5_20_UG_4

160861697
K5_20_UG_9

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 4 < 0,05 0,08 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 8 < 0,1 < 0,1 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 4 < 0,05 < 0,05 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 4 < 0,05 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg < 4 0,11 0,28 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 4 < 0,05 0,07 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg < 4 0,06 0,51 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg < 4 0,12 0,45 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg < 4 0,13 0,29 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg < 4 0,14 0,26 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 4 0,12 0,30 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 4 < 0,05 0,10 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg < 4 0,21 0,29 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 4 0,08 0,10 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg < 4 0,29 0,33 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 4 0,11 0,16 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg - 1,37 3,29 DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861715
K8_16_UG_3

160861718
K8_16_EG_2

160861722
RHI_10_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 0,3 < 2 < 2 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg 0,5 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg 0,9 < 0,8 0,8 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg 0,7 < 0,8 0,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg 0,3 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg 0,4 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,4 < 0,8 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,2 < 0,8 < 0,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg 3,4 - 2,1 DIN ISO 18287 HE



Allach Prüfbericht Nr. 3119081 Seite 9 von 15

2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861731
K1/2_12_F2

160994588
K6_26_D12

160994589
K6_26_D13

Eingangsdatum: 19.08.2016 23.09.2016 23.09.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,6 1,00 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 2 < 1,0 < 1,0 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 0,6 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 0,6 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg 1,1 1,00 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 0,6 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg 1,6 < 0,50 0,81 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg 2,0 < 0,50 0,88 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg < 0,6 < 0,50 0,78 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg < 0,6 0,84 0,73 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0,6 < 0,50 1,1 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,6 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg < 0,6 < 0,50 0,86 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 0,6 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 1,3 < 0,50 0,84 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,6 < 0,50 0,70 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg 6,0 2,84 6,70 DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Dachpappe

Probennummer
Bezeichnung

160994593
Rhll_8_D12

160994597
K8_12_D12

Eingangsdatum: 23.09.2016 23.09.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg < 1,0 < 1,0 1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mg/kg < 0,50 0,70 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg 3,2 14 0,5 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg < 0,50 0,86 0,5 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mg/kg 2,8 14 0,5 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg 2,6 11 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benz(a)anthracen mg/kg 1,3 5,2 0,5 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg 2,0 9,7 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 1,8 9,9 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,50 2,1 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg 1,4 3,5 0,5 DIN ISO 18287 HE

D benzo(a,h)anthracen mg/kg < 0,50 1,9 0,5 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 1,1 4,1 0,5 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,62 2,6 0,5 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg 16,82 79,56 DIN ISO 18287 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861047
K7_22_Dach_1

160861048
K10_20_Dach_1

160861601
K10_20_EG_4

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 0,17 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthylen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthen mg/kg 0,19 0,28 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoren mg/kg < 0,10 0,18 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Phenanthren mg/kg 0,73 3,1 13 0,1 DIN EN 15527 B1

Anthracen mg/kg < 0,10 0,20 1,2 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoranthen mg/kg 0,55 0,63 2,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Pyren mg/kg 0,45 1,2 1,4 0,1 DIN EN 15527 B1

Benz(a)anthracen mg/kg 0,11 0,43 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Chrysen mg/kg 2,0 3,3 0,16 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,56 0,55 0,11 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,20 0,17 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(a)pyren mg/kg 1,4 0,31 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

D benzo(a,h)- anthracen mg/kg 0,11 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 1,1 0,72 0,14 0,1 DIN EN 15527 B1

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,10 0,17 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Summe PAK gesamt mg/kg 7,50 11,41 18,91 DIN EN 15527 B1
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861648
K11_13_D1

160861681
K3_7_D1

160861699
K4_18_D_1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 0,12 0,13 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthylen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoren mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Phenanthren mg/kg 0,11 0,53 0,52 0,1 DIN EN 15527 B1

Anthracen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoranthen mg/kg 0,13 0,56 0,97 0,1 DIN EN 15527 B1

Pyren mg/kg 0,10 0,61 0,96 0,1 DIN EN 15527 B1

Benz(a)anthracen mg/kg < 0,10 0,10 0,56 0,1 DIN EN 15527 B1

Chrysen mg/kg 1,3 4,9 5,5 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,22 1,1 1,8 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,10 0,47 0,41 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(a)pyren mg/kg 0,12 0,50 1,2 0,1 DIN EN 15527 B1

D benzo(a,h)- anthracen mg/kg < 0,10 0,15 0,27 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,45 2,6 5,4 0,1 DIN EN 15527 B1

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,10 0,27 0,46 0,1 DIN EN 15527 B1

Summe PAK gesamt mg/kg 2,43 11,91 18,18 DIN EN 15527 B1
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160885492
K6_34_B_D1

160885493
K6_34_B_D2

160994587
K6_26_D11

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 23.09.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 < 0,10 0,13 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthylen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,16 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthen mg/kg < 0,10 < 0,10 3,8 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoren mg/kg < 0,10 < 0,10 2,0 0,1 DIN EN 15527 B1

Phenanthren mg/kg 0,42 0,14 0,91 0,1 DIN EN 15527 B1

Anthracen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,11 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoranthen mg/kg 0,45 0,26 0,25 0,1 DIN EN 15527 B1

Pyren mg/kg 0,34 0,15 0,49 0,1 DIN EN 15527 B1

Benz(a)anthracen mg/kg 0,10 < 0,10 0,45 0,1 DIN EN 15527 B1

Chrysen mg/kg 1,7 0,13 3,5 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,65 0,16 1,1 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(a)pyren mg/kg 0,28 < 0,10 0,28 0,1 DIN EN 15527 B1

D benzo(a,h)- anthracen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,12 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 1,2 0,10 0,60 0,1 DIN EN 15527 B1

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,14 < 0,10 0,14 0,1 DIN EN 15527 B1

Summe PAK gesamt mg/kg 5,28 0,94 14,04 DIN EN 15527 B1
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Dachpappe

Probennummer
Bezeichnung

160994590
K7_22_D11

160994591
K3_7_D11

160994592
Rhll_8_D11

Eingangsdatum: 23.09.2016 23.09.2016 23.09.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthylen mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthen mg/kg 0,12 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoren mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Phenanthren mg/kg 2,9 0,18 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Anthracen mg/kg 0,13 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoranthen mg/kg 3,1 0,17 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Pyren mg/kg 2,6 0,18 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benz(a)anthracen mg/kg 1,8 < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Chrysen mg/kg 7,4 3,3 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 5,3 1,5 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,76 0,18 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(a)pyren mg/kg 1,7 0,25 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

D benzo(a,h)- anthracen mg/kg 0,54 0,28 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 2,5 0,91 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg 0,85 0,28 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Summe PAK gesamt mg/kg 29,70 7,23 - DIN EN 15527 B1
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2161773 Auftrag Nr. 3893243 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Dachpappe

Probennummer
Bezeichnung

160994594
K11_11_D11

160994596
K8_12_D11

Eingangsdatum: 23.09.2016 23.09.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

PAK(EPA) :

Naphthalin mg/kg < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthylen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Acenaphthen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoren mg/kg < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Phenanthren mg/kg 0,30 2,7 0,1 DIN EN 15527 B1

Anthracen mg/kg < 0,10 0,14 0,1 DIN EN 15527 B1

Fluoranthen mg/kg 0,29 1,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Pyren mg/kg 0,16 2,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Benz(a)anthracen mg/kg 0,10 0,99 0,1 DIN EN 15527 B1

Chrysen mg/kg 0,82 6,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,53 2,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,10 0,47 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(a)pyren mg/kg 0,10 0,73 0,1 DIN EN 15527 B1

D benzo(a,h)- anthracen mg/kg < 0,10 < 0,10 0,1 DIN EN 15527 B1

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg 0,53 1,9 0,1 DIN EN 15527 B1

Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg < 0,10 0,30 0,1 DIN EN 15527 B1

Summe PAK gesamt mg/kg 2,83 21,83 DIN EN 15527 B1

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 02.09.2016
erste laufende Probenummer  160861037
Probeneingang am 19.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Prüfbericht 3119086
Auftrags Nr. 3856995
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH Oberkonnersreutherstr. 3 D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München

Seite 1 von 20

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius sgsgroup de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender  Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft  Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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Probe     160861037 Probenmatrix Materialprobe
K7_22_UG_4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 310 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 3900 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 7800 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4500 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5000 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1100 25 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22610 . DD

Probe     160861039 Probenmatrix Materialprobe
K7_22_UG_6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 98 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 2500 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 8200 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4900 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5300 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1100 25 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22100 . DD

Probe     160861040 Probenmatrix Materialprobe
K7_22_UG_7
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1,2 . DD
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Probe K7_22_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861043 Probenmatrix Materialprobe
K7_22_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 98 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 2300 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 7200 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4700 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 4700 25 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 970 25 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 19970 . DD

Probe     160861044 Probenmatrix Materialprobe
K7_22_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 2,9 2,9 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 47 2,9 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 260 2,9 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 180 2,9 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 190 2,9 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 43 2,9 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 720 . DD

Probe     160861049 Probenmatrix Materialprobe
K10_20_EG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Beurteilung

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
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Probe K10_20_F7

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861602 Probenmatrix Materialprobe
K10_20_F7
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 60 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 360 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4100 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 5900 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 9500 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6700 24 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 26620 . DD

Probe     160861603 Probenmatrix Materialprobe
K10_20_F8
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 42 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 120 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 83 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 11 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 13 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 4,5 0,2 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 274 . DD

Probe     160861604 Probenmatrix Materialprobe
K10_20_F9
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 40 27 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 320 27 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4800 27 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6900 27 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 11000 27 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 7400 27 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 30460 . DD
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Probe K9_15_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861616 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 23 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 200 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6300 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 10000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 7200 23 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 27700 . DD

Probe     160861618 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 120 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 810 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 6700 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 9100 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 13000 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 8700 24 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 38430 . DD

Probe     160861619 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 58 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 400 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4600 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6700 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 10000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 7000 23 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 28760 . DD



Allach Prüfbericht Nr. 3119086 Seite 6 von 20
2161773 Auftrag 3856995 Probe 160861624 18.10.2016

Probe K9_15_UG_4

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861624 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_UG_4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,5 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1,1 . DD

Probe     160861633 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_OG6_7
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 2,0 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 6,7 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4,8 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 8,6 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 3,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 26,8 . DD

Probe     160861635 Probenmatrix Materialprobe
K9_15_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1,3 0,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 5,1 0,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 39 0,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 32 0,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 54 0,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 21 0,3 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 152 . DD
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Probe K11_13_F_1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861638 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_F_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 100 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 620 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 5300 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6700 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 10000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6500 23 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 29220 . DD

Probe     160861639 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_F_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Beurteilung

PCB :

PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR 0,085 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR 0,22 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR 0,27 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR 0,18 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR 0,755 DIN 38414-20 HE

Probe     160861640 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_F_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 75 21 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 510 21 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4800 21 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6300 21 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 9700 21 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6100 21 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 27490 . DD
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Probe K11_11_F2

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861650 Probenmatrix Materialprobe
K11_11_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 26 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 140 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2700 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4200 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 6400 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 4100 26 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 17540 . DD

Probe     160861651 Probenmatrix Materialprobe
K11_11_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 80 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 400 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 4000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4800 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 8100 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 4700 23 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22080 . DD

Probe     160861652 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_UG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 0,4 . DD
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Probe K11_13_UG_2

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861653 Probenmatrix Materialprobe
K11_13_UG_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg - DD

Probe     160861658 Probenmatrix Materialprobe
K11_9_F_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 33 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 120 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 98 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 14 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 17 0,2 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6,5 0,2 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 289 . DD

Probe     160861659 Probenmatrix Materialprobe
K11_9_F_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 35 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 150 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1300 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 1700 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 2800 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1700 24 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 7685 . DD
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Probe K11_9_UG_1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861662 Probenmatrix Materialprobe
K11_9_UG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 0,9 . DD

Probe     160861663 Probenmatrix Materialprobe
K11_9_UG_2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1,0 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 1,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,7 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 3,5 . DD

Probe     160861672 Probenmatrix Materialprobe
RHII_8_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,5 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,5 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 2,0 . DD



Allach Prüfbericht Nr. 3119086 Seite 11 von 20
2161773 Auftrag 3856995 Probe 160861679 18.10.2016

Probe K3_7_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861679 Probenmatrix Materialprobe
K3_7_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 0,5 . DD

Probe     160861680 Probenmatrix Materialprobe
K3_7_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg - DD

Probe     160861683 Probenmatrix Materialprobe
K5_20_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 3100 22 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 690 22 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1900 22 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 2700 22 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5200 22 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 3700 22 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 17290 . DD
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Probe K5_20_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861688 Probenmatrix Materialprobe
K5_20_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 23 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 610 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 3500 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 3000 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 3300 23 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 670 23 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 11080 . DD

Probe     160861689 Probenmatrix Materialprobe
K5_20_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1,0 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,5 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 2,4 . DD

Probe     160861703 Probenmatrix Materialprobe
K4_18_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,6 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,8 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 0,6 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 2,4 . DD
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Probe K8_16_F1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861704 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 130 2,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 540 2,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 410 2,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 82 2,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 88 2,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 12 2,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1262 . DD

Probe     160861705 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 140 2,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 400 2,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 360 2,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 72 2,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 110 2,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 15 2,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1097 . DD

Probe     160861706 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 100 1,7 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 360 1,7 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 360 1,7 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 96 1,7 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 120 1,7 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 19 1,7 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1055 . DD
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Probe K8_16_F4

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861707 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 26 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 490 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2700 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 2600 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 2700 26 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 740 26 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 9256 . DD

Probe     160861708 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 48 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 1600 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 6900 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4800 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5400 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1300 24 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 20050 . DD

Probe     160861717 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_EG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 0,3 . DD
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Probe K8_16_EG_3

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861719 Probenmatrix Materialprobe
K8_16_EG_3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg - DD

Probe     160861720 Probenmatrix Materialprobe
K8_12_UG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 180 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 4300 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 8300 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 4200 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 4300 24 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 830 24 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22110 . DD

Probe     160861736 Probenmatrix Materialprobe
K1/2_14_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1,0 . DD
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Probe K1/2_14_EG_1

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160861737 Probenmatrix Materialprobe
K1/2_14_EG_1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg - DD

Probe     160885487 Probenmatrix Materialprobe
K6_26_EG1_Fassade
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 540 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 250 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 35 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 7,1 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 11 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 11 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 854 . DD

Probe     160885488 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 140 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 110 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 21 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 5,4 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 9,2 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 10 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 296 . DD
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Probe K6_32_B_F5

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885489 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 210 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 160 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 35 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6,5 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 6,3 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 2,1 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 420 . DD

Probe     160885490 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1,9 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 6,4 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 7,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 6,8 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 22,4 . DD

Probe     160885491 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F8
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 170 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 150 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 53 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 8,1 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 11 0,6 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 2,2 0,6 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 394 . DD
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Probe K6_32_A_F3

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885494 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_A_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1700 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 3500 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 1600 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 180 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 200 33 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 50 33 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 7230 . DD

Probe     160885495 Probenmatrix Materialprobe
K6_32_B_F7
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg < 0,1 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 0,3 0,1 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 0,2 0,1 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 1,0 . DD

Probe     160885496 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F1
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 8,2 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 59 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 580 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 860 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 1300 3,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 950 3,3 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 3757 . DD
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Probe K10_28a_F2

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885497 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F2
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 1,5 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 21 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 190 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 210 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 290 0,4 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 130 0,4 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 843 . DD

Probe     160885498 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F3
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 34 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 200 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 170 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 1600 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 2600 4,3 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1400 4,3 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 6004 . DD

Probe     160885499 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F4
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg < 30 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 170 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2300 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 3500 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 5700 30 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 4100 30 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 15770 . DD
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Probe K10_28a_F5

Fortsetzung

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

Probe     160885500 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F5
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 180 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 870 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 7100 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 11000 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 16000 45 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 12000 45 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 47150 . DD

Probe     160885751 Probenmatrix Materialprobe
K10_28a_F6
Eingangsdatum: 19.08.2016 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab

PCB :

PCB 28 mg/kg 120 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 52 mg/kg 420 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 101 mg/kg 2200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 138 mg/kg 2200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 153 mg/kg 3200 40 DIN ISO 10382 DD
PCB 180 mg/kg 1500 40 DIN ISO 10382 DD
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg 9640 . DD

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



























SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH  Oberkonnersreutherstr. 3  D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München

Prüfbericht 3119087
Auftrags Nr. 3856995
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 29.08.2016
erste laufende Probenummer  160861717
Probeneingang am 19.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender  Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft  Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861717
K8_16_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

BTEX Headspace :

Benzol mg/kg < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE

Toluol mg/kg 34 0,01 DIN EN ISO 22155 HE

Ethylbenzol mg/kg 0,06 0,01 DIN EN ISO 22155 HE

1,2-Dimethylbenzol mg/kg 0,06 0,01 DIN EN ISO 22155 HE

1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg 0,15 0,02 DIN EN ISO 22155 HE

Summe Xylole mg/kg 0,21 DIN EN ISO 22155 HE

Summe BTEX mg/kg 34,27 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH  Oberkonnersreutherstr. 3  D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München

Prüfbericht 3119092
Auftrags Nr. 3856995
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 31.08.2016
erste laufende Probenummer  160861607
Probeneingang am 19.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Seite 1 von 5

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender  Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft  Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861607
K6_B_32_Aussen
_1

160861624
K9_15_UG_4

160861660
K11_9_F_3

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Metalle (MW-Aufschluß) :

Arsen mg/kg 3 5,1 3 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg 25 18 30 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg 1,9 0,15 < 0,5 0,1 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg 34 56 22 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg 18 15 20 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg 12 27 11 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg < 0,7 < 0,2 < 2 0,3 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg 1300 110 850 1 DIN EN ISO 11885 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861692
K5_20_UG_3

160861694
K5_20_UG_5

160861700
K4_18_EG1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Metalle im Feststoff :

Königswasseraufschluß - - DIN EN 13657 HE

Arsen mg/kg TR 2 - - 2 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 6 - - 2 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR 0,5 - - 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 11 - - 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 23 - - 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 9 - - 1 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR < 0,1 - - 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 50 - - 1 DIN EN ISO 11885 HE

Metalle (MW-Aufschluß) :

Arsen mg/kg - 4,4 1,7 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg - 7,1 15 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg - 0,7 0,21 0,1 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg - 19 3,7 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg - 17 17 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg - 6,6 3,4 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg - < 0,4 < 0,3 0,3 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg - 110 41 1 DIN EN ISO 11885 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861701
K4_18_F1

160861719
K8_16_EG_3

160861730
K1/2_12_F1

Eingangsdatum: 19.08.2016 19.08.2016 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Metalle (MW-Aufschluß) :

Arsen mg/kg 1,1 0,7 1,4 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg 7,6 18 12 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg < 0,2 0,12 < 0,2 0,1 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg 14 6,2 7,2 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg 17 26 5,5 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg 5,3 58 5,3 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg < 0,4 < 0,3 < 0,6 0,3 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg 77 98 35 1 DIN EN ISO 11885 HE

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861741
M11_2_EG_2

Eingangsdatum: 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Metalle (MW-Aufschluß) :

Arsen mg/kg 3,8 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Blei mg/kg 2,7 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Cadmium mg/kg 0,10 0,1 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg 22 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg 12 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg 17 0,5 DIN EN ISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg < 0,3 0,3 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg 85 1 DIN EN ISO 11885 HE
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861717
K8_16_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

Metalle :

Aufschluss: E DIN ISO 20279 B1

Arsen mg/kg 2,4 2,0 DIN EN ISO 11885 B1

Blei mg/kg 8 3 DIN EN ISO 11885 B1

Cadmium mg/kg < 0,3 0,3 DIN EN ISO 11885 B1

Chrom mg/kg 4 1 DIN EN ISO 11885 B1

Kupfer mg/kg 17 2 DIN EN ISO 11885 B1

Nickel mg/kg 3 1 DIN EN ISO 11885 B1

Quecksilber mg/kg < 0,1 0,10 DIN EN 1483 B1

Zink mg/kg 14 3 DIN EN ISO 11885 B1

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



SGS NSTITUT FRESENIUS GmbH  Oberkonnersreutherstr. 3  D-95448 Bayreuth

HPC AG
Kistlerhofstr. 70, Geb. 80
81379 München

Prüfbericht 3119089
Auftrags Nr. 3856995
Kunden Nr. 10089142

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
D-95448 Bayreuth

Bayreuth, den 18.10.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Allach
Ihr Bestellzeichen: 2161773
Ihr Bestelldatum: 19.08.2016

Prüfzeitraum von 24.08.2016 bis 26.08.2016
erste laufende Probenummer  160861717
Probeneingang am 19.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt übergebenen Probe(n).

Wir bitten Sie die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS

Seite 1 von 2

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

A le Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Geschäftsführer  Stefan Steinhardt, Aufsichtsratsvorsitzender  Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschaft  Taunusstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden
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2161773 Auftrag Nr. 3856995 18.10.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Materialprobe

Probennummer
Bezeichnung

160861717
K8_16_EG_1

Eingangsdatum: 19.08.2016

Parameter Einheit Bestimmungs
-grenze

Methode Lab

EOX mg/kg < 0,5 0,5 DIN 38414-17 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.



-  5 Probennahmeprotokolle Gebäudesubstanz 

  






































































































