
1 
 

Gebäude im Übersichts-/ 
Objektplan 26 

 

vertikaler Rettungsweg 51 
 

mechanische Entrauchung 76 
 

Laserstrahl 

2 
 

Feuerwehr-Bewegungsflächen 27 
 

horizontaler Rettungsweg 52 
 

Bedienstelle 
mechanische Entrauchung 77 

 

brandfördernde Stoffe 

3 
 

nicht befahrbare Flächen 28 
 

Anleiterstelle 53 
 

Brandwand 78 
 

elektromagnetisches Feld 
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Hauptzufahrt 29 
 

Feuerwehraufzug 54 
 

Brandschutztür 
Feuerwiderstand 79 

 

magnetisches Feld 
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Nebenzufahrt 30 
 

Personen-/ Lastenaufzug 55 
 

Rauchschutztür 80 
 

Absturzgefahr 

6 
 

Hauptzugang 31 AZM 
(-1) 

Aufzugsmaschinenraum mit 
Ortsangabe 56 

 

Brandschutztor mit 
Feuerwiderstand 81 

 

Photovoltaik-Anlage 
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Zugang 32 
 

Löschwassereinspeisung mit  
Anzahl u. Wirkbereich 57 

 

Brandschutzrolladen mit 
Feuerwiderstand 82 

 

Trennstelle 
Photovoltaik-Anlage 
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Höhenbegrenzung 33 
 

Schlauchanschlussventil 
C-Anschluss, trocken 58 

 

Feuerschutzvorhang mit 
Feuerwiderstand 83 

 

Elektr. Datenverarbeitung 
(Beschreibung) 
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Gewichtsbegrenzung 34 
 

Wandhydrant Typ F 59 
 

Durchbruch in Decke 84 
 

Sprinklerzentrale 
mit Ortsangabe 
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Breitenbegrenzung 35 
 

Überflurhydrant mit 
Nenndurchmesser 60 

 

Fluchttunnel mit Bezeichnung 85 
 

Bereich ist gesprinklert 
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Feuerwehrschlüsseldepot 36 
 

Unterflurhydrant mit 
Nenndurchmesser 61 

 

Sammelstelle 86 
 

Berieselungsanlage 
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Feuerwehrschließung 37 
 

Löschwasserbehälter 
unterirdisch 62 

 

Besondere Gefahren 87 
 

Bedienstelle 
Berieselungsanlage 
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Schlüsselrohr 38 
 

Löschwasserbehälter 
überirdisch 63 

 

Gefahrenstelle 88 
 

Gas-Löschanlage mit Gas-Art 
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Information für die Feuerwehr 39 
 

Löschwasserbrunnen mit Leis- 
tung nach DIN 14220 (z.B: 800 S) 64 

 

Gefahr durch Gasanlagen 89 
 

Bedienstelle 
Gas-Löschanlage mit Gas-Art 
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Brandmeldezentrale 40 
 

Löschwasserteich 65 
 

feuergefährliche Stoffe 90 
 

Pulver-Löschanlage 
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Feuerwehranzeigetableau 41 
 

Saugstelle für Löschmittel 66 
 

Explosionsgefahr 91 
 

Bedienstelle 
Pulver-Löschanlage 
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Feuerwehrbedienfeld 42 
 

Löschwasser-Sauganschluss, 
unterflur 67 

 

giftige Stoffe 92 
 

Schaum-Löschanlage 
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Feuerwehr-Gebäudefunk- 
bedienstelle 43 

 

Löschwasser-Sauganschluss, 
oberflur 68 

 

ätzende Stoffe 93 
 

Bedienstelle 
Schaum-Löschanlage 
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Einsprechstelle für Feuerwehr 44 
 

Löschwasserrückhaltung 69 
 

reizende Stoffe 94 
 

Sprühflutlöschanlage 
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Sicherheitstreppenraum 
erreichbare Geschosse 45 

 

Gashaupthahn mit  
Ortsangabe z.B. (-1) 70 

 

radioaktive Stoffe, oder 
ionisierende Strahler 95 

 

Bedienstelle 
Sprühflutlöschanlage 
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Sicherheitstreppenraum 
mit Treppenraumbez. 46 

 

Absperrhahn Wasser mit 
Ortsangabe z.B. (-1) 71 

 

elektrische Hochspannung 
> 1000V AC/ >1500V DC 96 

 

Löschmittelvorrat, Inhalt und 
Bezeichnung 
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Treppenraum geschützt, 
erreichbare Geschosse 47 

 

Not-Ausschalter/ 
Hauptschalter 72 

 

Gefahr durch Batterien 97 
 

kein Wasser verwenden 
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Treppenraum geschützt, 
mit Treppenraumbez. 48 

 

Auslösung RWA 73 
 

Druckgasflaschen 98    
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Treppen ungeschützt, 
erreichbare Geschosse 49 

 

RWA-Öffnung 74 
 

explosionsfähige Atmosphäre 99    
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Treppe ungeschützt, 
mit Treppenraumbez. 50 

 

Zuluftöffnung, manuell, 
für RWA-Einrichtung 75 

 

Biogefährdung 100   
 


